CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAUDE — CESAU

Av. Joana Angélica, 1312, Prédio Principal, sala 402 — Nazaré. Tel.: 71 3103-6436 / 6522.

E-mail: saudepublica@mpba.mp.br

Salvador, 13 de setembro de 2021.

ORIENTAGAO TECNICA N.° 658/2021 - CESAU

OBJETO: Orientagao / Pesquisa - Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Saude -
CESAU

REFERENCIA: viabilidade da utilizagdo da

sala Labor e Vida, localizada na sede CAB.

SEI 19.09.02875.0015254/2021-73

Trata-se da solicitagdo enviada ao CESAU pela Comissao de Prevencao de
Infeccbes no Ambiente de Trabalho, de “uma avaliagdo técnica a respeito da
viabilidade da utilizacdo da sala Labor e Vida, localizada na sede CAB,

conforme anexo solicitado por um servidor.”

Informa-se que a sala possui apenas 17m? (dezessete metros quadrados), ndao
possui janelas ou equipamento para troca entre o ar interno e externo, tem

estrutura de divisérias navais, originalmente apresenta mau cheiro. A sala nao é
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utilizada para a realizacdao das atividades laborais, sendo utilizada, atualmente,
apenas como sala de descanso. Por isso, a Coordenacao de Gestao da Qualidade
de Vida no Trabalho optou por realizar o fechamento da sala desde o inicio da
pandemia, em margo de 2020, com o objetivo de evitar risco de contaminag¢ao, nao
visualizando a necessidade de abri-la, demandando a necessidade de realizar

limpeza a todo momento nos puffs e sofa presentes na sala.

Entre as medidas gerais para prevencao a infecgdo pelo novo coronavirus
esta manter ambientes bem ventilados, com janelas e portas abertas e com

ventilagdo adequada, privilegiando a ventilagao natural.

A COVID-19 possui elevada transmissibilidade entre as pessoas por meio
de goticulas respiratérias ou contato com objetos e superficies contaminadas.
Assim sendo, € aconselhavel que se evite atividades coletivas em ambientes

fechados ou em areas contiguas, sem ventilagdo natural.
Considerando, pois, diante da falta de ventilagdo natural do ambiente em

avaliacdo, que este seja de utilizagdo nado recomendada no momento

epidemiologico atual.
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Dra. Ana Paula Mattos Marina Castro
Assistente Técnico Pericial Assistente Técnico Administrativo
CRM 11208 Matricula 354011
Matricula 353616 MPE/CESAU
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